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Brandschutztechnische Beurteilung von
Systemverglasungen der
VETROTECH Saint-Gobain Int. AG

als Nachweis zur Verwendung der Brandschutzgléser in diversen gepriiften
Systemprofilen fiir Fixverglasungen und Feuerschutzabschliisse
klassifiziert nach OENORM EN 13501-2

Bericht Nr. 11071412-1,Rev1

Datum: 27. Juli 2016

Datum der Erstausstellung: 14. Juli 2011
Bearbeiter: J. Kram! / ko

DW. 822

ANTRAGSTELLER: VETROTECH Saint-Gobain International AG
Bernstrafie 43
CH-3175 Flamatt

BEURTEILUNGS-

GEGENSTAND: Verglasungen (Brandschutzglaser) verschiedener Typen des
Antragstellers in gepriften Systemkonstruktionen unterschiedlicher
Hersteller und Bauarten

HINWEIS: Dieses Dokument stelll keine Typengenehmigung oder
Zertifizierung obig genannter Produkte dar.
Verarbeiter und Lizenznehmer durfen dieses Dokument nicht als
Basis fir die Erlangung von Uberwachungsvertragen und damit
verbundenen Ubereinstimmungszeugnissen verwenden.

VERMERK: Einzelne Anlagen dieses Dokuments werden nicht separat und
seitenweise gestempelt, sondern sie werden nur durch den
Sichtvermerk am mitgeltenden Inhaltsverzeichnis mit

Anderungsdienst und Ausgabedatum fir aktuell bezeichnet. Die
allgemeine Giltigkeit dieses Dokuments betragt 5 Jahre ab
Ausstelldatum und kann, wenn sich keine grundlegenden
normativen oder gesetzlichen Anderungen und Vorschriften
ergeben, jeweils um weitere 5 Jahre verlangert werden. Die aktuelle
Glltigkeitsdauer ist bis 14.07.2021.

Pl austroigy AC




() ) Seite 2 von 5
— S
) ) —

2ur brandschutztechnischen Beurteilung Systemverglasungen / Bericht Nr. 11071412 Rev1

VETROTECH Saint-Gobain Int. AG vom 27.07.2016

GRUNDLAGEN:

ONORM B 3850: 2006-01-01 (zuruckgezogen)
»~Brandschutztiren und —tore, Ein- und zweifliigelige Drehfliigelttiren und -tore*

ONORM B 3850: 2014-04-01
~Feuerschutzabschlisse - Drehflugeltiren und —tore sowie Pendeltiren, Anforderungen
und Prifungen fir ein- und zweifliigelige Elemente”

ONORM B 3851: 2004-07-01 (zuriickgezogen)
~Rauchschutzabschliisse — Drehfliigel-, Pendeltiiren und -tore, Ein- und zweifligelige
Ausfiihrungen*

ONORM B 3851: 2014-07-15
.Rauchschutzabschlisse — Drehflugel-, Pendeltiren und -tore, Anforderungen und
Prafungen fir ein- und zweifliigelige Elemente*

ONORM B 3852: 2006-05-01 (zuruckgezogen)
~Feuerschutzabschliisse - Hub-, Hubglieder-, Kipp-, Roll-, Schiebe- sowie Falttiren und —
tore, Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

ONORM B 3852: 2014-11-15
~Feuerschutzabschlisse - Hub-, Hubglieder-, Kipp-, Roll-, Schiebe-, Falttiiren und -tore
sowie Gewebeabschliisse, Anforderungen und Prifungen

ONORM B 3853: 2005-06-01 (zuriickgezogen)
»Rauchschutzabschlusse — Hub-, Hubglieder-, Kipp-, Roll-, Schiebe-, und Falttiiren und -
tore"

ONORM B 3853: 2014-11-15
»Rauchschutzabschliisse — Hub-, Hubglieder-, Kipp-, Roll-, Schiebe-, Falttiiren und -tore
sowie Gewebeabschlusse, Anforderungen und Prifungen®

ONORM EN 357: 2005-02-01
.Glas im Bauwesen- Brandschutzverglasung aus durchsichtigen oder durchscheinenden
Glasprodukten-Klassifizierung des Feuerwiderstandes*

ONORM EN 1363-1: 2000-10-01 (zuriickgezogen)
.Feuerwiderstandspriifungen - Teil 1: Aligemeine Anforderungen®

ONORM EN 1363-1: 2012-09-01
~Feuerwiderstandsprufungen - Teil 1: Aligemeine Anforderungen“

ONORM EN 1364-1: 2000-04-01 (zuriickgezogen)
,Feuerwiderstandspriifungen fur nichttragende Bauteile — Teil 1: Wande*
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zur brandschutztechnischen Beurteilung Systemverglasungen / Bericht Nr. 11071412 Rev1
VETROTECH Saint-Gobain Int. AG vom 27.07.2016

ONORM EN 1364-1: 2015-10-01
~Feuerwiderstandsprifungen fur nichttragende Bauteile — Teil 1: Wande*

ONORM EN 1364-3: 2006-12-01 (zuruckgezogen)
~Feuerwiderstandspriifungen fir nichttragende Bauteile — Teil 3: Vorhangfassaden -
Gesamtausfuhrung*

ONORM EN 1364-3: 2014-03-01
,Feuerwiderstandsprifungen fiir nichttragende Bauteile — Teil 3: Vorhangfassaden -
Gesamtausfiihrung*

ONORM EN 1365-2; 2000-06-01 (zurtickgezogen)
~Feuerwiderstandspriifungen fur tragende Bauteile — Teil 1: Decken und Dacher®

ONORM EN 1365-2; 2014-12-15
~Feuerwiderstandsprifungen fur tragende Bauteile — Teil 1; Decken und Dacher®

ONORM EN 1634-1: 2000-10-01 (zuriickgezogen)
.Feuerwiderstandsprifungen fur Tor-  und AbschluReinrichtungen, Teil 1:
Feuerschutzabschliisse”

ONORM EN 1634-1: 2007-02-01 (zuriickgezogen)

-Prafungen zum Feuerwiderstand und =zur Rauchdichte fur Feuer- und
Rauchschutzabschlisse, Fenster und Beschlage, Teil 1: Priifung zum Feuerwiderstand
fur Feuerschutzabschlisse und Fenster

ONORM EN 1634-1: 2009-02-01 (zurickgezogen)

.Feuerwiderstandspriifungen und Rauchschutzpriifungen fiir Turen, Tore, Abschliisse,
Fenster und Baubeschlage, Teil 1: Feuerwiderstandspriffungen fur Turen, Tore,
Abschliisse und Fenster"

ONORM EN 1634-1: 2014-02-15

-Feuerwiderstandsprifungen und Rauchschutzpriifungen fir Turen, Tore, Abschlisse,
Fenster und Baubeschlage, Teil 1. Feuerwiderstandsprifungen fur Tiren, Tore,
Abschlisse und Fenster"

ONORM EN 1634-3: 2002-04-01 (zuriickgezogen)
~Feuerwiderstandsprifungen fur Tur- und  AbschluReinrichtungen, Teil 3:
Rauchschutzabschiisse”

ONORM EN 1634-3: 2005-01-01 (zuriickgezogen) _
.Feuerwiderstandsprifungen fur Tur- und AbschiuBeinrichtungen, Teil 3:
Rauchschutzabschliisse”

“
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zur brandschutztechnischen Beurteilung Systemverglasungen / Bericht Nr. 11071412 Rev1
VETROTECH Saint-Gobain Int. AG vom 27.07.2016

ONORM EN 1634-3: 2007-02-01

,Prafungen zum Feuerwiderstand und =zur Rauchdichte fir Feuer- und
Rauchschutzabschliisse, Fenster und Beschlage, Teil 3: Prufungen zur Rauchdichte fir
Rauchschutzabschliisse”

ONORM EN 13501-2; 2010-02-15

.Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten, Teil 2 —
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen, mit Ausnahme
von Liftungsanlagen”

0OIB-085.4-001/14-002: 2014-05
Verwendungsgrundsatz des OIB ,Brandschutzverglasungen (Glaskonstruktionen mit
Anforderungen an den Feuerwiderstand fir die Innen- und Aufenanwendung)”

OIB-095.1-035/12

Konsolidierte Fassung der Liste der Bauprodukte und der Anlagen A - D der Baustoffliste
OA, (Verordnung des OIB vom 13. Mai 2008 iber die Baustoffliste OA, inklusive 1.
Novelle und 2. Novelle)

OIB-095.1-015/15
Verordnung des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik (OIB) Uber die Baustoffliste OA
(Neufassung 2015)

ALLGEMEINES:

Der Auftraggeber ersuchte unter Verweis auf die oben angefiihrten Normbestimmungen und
unter Beachtung der vorliegenden Prifnachweise der gegensténdlichen
Brandschutzverglasungen bzw. Feuerschutzabschlisse sowie der Beschreibungen und
Katalogen der Systemprofilhduser um eine zusammenfassende brandschutztechnische
Beurteilung Uber die Einsatzméglichkeit dieser Brandschutzgléaser innerhalb der in den
Anlagen gelisteten Systemkonstruktionen.

Die Anlagen (Listen) sind gleichlautend mit den Systemnachweisen der Systemprofilserien.
Aufgrund von laufenden terminlich unterschiedlichen Aktualisierungen _kénnte es zu
geringfigigen ~Abweichungen kommen, das jeweils letztgiltige Anderungsdatum
(Aktualisierungsdatum durch IBS freigegeben) ist im Zweifelsfall heranzuziehen.

BEURTEILUNG:

Die in den beiliegenden Anlagen, angefuhrten Glaser erfullen in Verbindung mit den gepriften
Systemkonstruktionen, wie auch bei den einzelnen Versuchen festgestellt werden konnte, die
gesteliten brandschutztechnischen Anforderungen an die oben genannten Normen und
kénnen daher in die in den Anlagen gelisteten Feuerwiderstandsklassen eingestuft werden.
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zur brandschutztechnischen Beurteilung Systemverglasungen / Bericht Nr. 11071412.Rev1
VETROTECH Saint-Gobain Int. AG vom 27.07.2016

Die Anlagen sind in einem von uns freigegebenen Inhaltsverzeichnis gelistet. Dieses
Inhaltsverzeichnis ist Bestandteil dieses Dokumentes. Eine Aktualisierung des
Inhaltsverzeichnisses Nr. 11071412, Revx*) muss nicht mit einer Neuausgabe oder Anderung
dieses Dokumentes (Nr. 11071412,Rev1) einhergehen.

) S jeweils gultiger Anderungsindex des vom IBS freigegebenen Inhaltsverzeichnisses fir die Anlagen der
brandschutztechnischen Beurteilung von Systemverglasungen

Diese Beurteilung gilt nur in Verbindung mit dem vom IBS gekennzeichneten
Inhaltsverzeichnis angefuihrten Anlagen.

Konstruktive Abweichungen sind im Einzelfall gesondert zu prifen bzw. zu beurteilen.

Diese Beurteilung umfasst 5 Seiten, 1 Seite Inhaltsverzeichnis fir Anlagen und diverse im
Inhaltsverzeichnis gelistete Anlagen.

IBS-INSTITUT FUR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Akkreditierte Priif-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle

Ing.'Jos Ing. NGER
Sachbearbeiter Zei sberechtigter

N
Dipl.-Ing. (FH) Markus EICHHQRN-GRUBER, MBA
Bereichsleiter der Priifstelle

Anderungsvermerk: _
Dieses ist die 1. Verldngerung um weitere 5 Jahre nach der Erstausstellung ohne wesentliche
Anderung

Inhaitsverzeichnis Nr. 11071412 ,Rev1
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INHALTSVERZEICHNIS Rev_"2" Freigabevermerk durch .' kre&fuéﬁe‘.smﬂf IBS
IBS-Nr.: 11071412,Rev2 N@V/NE,

Im nachstehenden Inhaltsverzeichnis werden alle Anlageq_ zum Basisdokument m|t Anderungsstand und Anderungs- oder Ausgabedatum
dokumentiert. Die Anlagen sind nur dann gultig, wenn Anderungsvermerk und Anderungs- oder Ausgabedatum mit diesem vom IBS
freigegebenen (gestempelten) Inhaltsverzeichnis Gbereinstimmen.

Die einzelnen Beilagen (Anlagen) des Basisdokumentes sind vom IBS nicht gestempelt. Anderungen, Ergdnzungen oder Streichungen
einzelner Positionen dieses Inhaltsverzeichnises bedlirfen nicht automatisch einer Neuausstellung des Basisdokuments
"Brandschutztechnische Beurteilung von Systemverglasungen der VETROTECH Saint-Gobain Int. AG, Bericht 11071412, ,Rev1"

Anlage |Systemubersicht Inhalt Ausgabedatum Anzahl Seiten
1.1-1.3 |Schico Glasliste 14.01.2015 3
2.1-2.4 |Jansen Glasliste 28.03.2014 4
il Forster Glasliste 27.02.2013 1
4.1 Reynaers Glasliste 29.08.2016 1
5.1 Hueck + Richter Glasliste 14.07.2011 1
6.1-6.2 |Voestalpine Glasliste 28.03.2014 2
Zail Hydro Wicona Glasliste 14.01.2015 1
8.1 rp technik Glasliste 14.01.2015 1
9.1 Sapa Glasliste 14.07.2011 1
10.1 Heroal Glasliste 28.03.2014 1
11.1 Kawneer (Alcoa) Glasliste 14.01.2015 1

Gﬁltigkeitsvermerk

Die Giiltigkeit dieses Inhaltsverzeichnisses ist mit dem des Basisdokuments "Brandschutztechnische Beurteilung von Systemverglasungen
der VETROTECH Saint-Gobain Int. AG, Bericht 11071412 ,Rev1”, gleichlautend.

Anderungsvermerk
Index Text Datum
Rev1 Neuasugabe, ersetzt die vorangegangenen Anderungen "A" bis "E" 27.07.2016
Rev2 Anlage 4.1 wurde aktualisiert 13.09.2016

Seite 1 von 1 Inhaltsverzeichnis-Systemverglasung_11071412Rev2




SCHUCO

Aluminiumsysteme

" Varianten mit VSG méglich

Anlage 1.1

14.01.2015

2 bei Isolierglasern die max. Elementdicken It. Katalog Systemhersteller beachten!
Bei allen Glasern sind die Produktionstoleranzen zu beriicksichtigen!
(Glasaufbauten dirfen gemas statischem Erfordernis dicker ausfiihrt werden!

C€

velrotech

SAINT-GOBAIN

SYSTEM Art Elemz:'lat;irrg;::[mm] Klasse GLASPRODUKT VE;TI{\OS'T;EH e oA [mm] Glasmat
ADS 65 NI FR30 Tir-1 1400 x 2488 E30 PYROSWISS E30 mono PY26 26 1272 x 2332
unisolierte Konstruktion Durchgangslichte
Tar-2 2820 x 2488 E30 PYROSWISS E30 mono PY=6 26 1272 X 2332
Bei Pyroswiss sind generell keine Einschiibe in den .
Glasleisten und in den Glaswechselprofilen Durchgangslichte
Wand B x 3137 E30 PYROSWISS E30 mono PY26 26 1500 X 3000
3000 X 1500
ADS 65 NI FR30 Tiir-1 1520 x 2548 E30/EW30 |CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 =13 1400  x 2400
Durchgangslichte SWISSFLAM LITE 30 EW30 mono SF-LITE 30 214 1400 X 2400
Bei Contraflam Lite 30 kénnen bei mittigem Glaseinbau Tiir-2 2820 x 2488 E30/EW30 |CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 =13 1400 x 2400
die Einschiibe in den Glasleisten und in den Durchgangslichte SWISSFLAM LITE 30 EW30 mono SF-LITE 30 214 1400 x 2400
Glaswechselprofilen entallen. Wand B x 4000 E30/ EW30 |CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 =13 1384 x 2898
2000 X 1400
SWISSFLAM LITE 30 EW30 mono SF-LITE 30 =14 1384 X 2898
2000 X 1400
ADS 80 FR 30 Tir-1 1400 x 2988 EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 217 1280 x 2400
isolierte Konstruktion Duchgangslichte EI30 Isolierglas SF 30 Iso? 229 1280 x 2793
CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1280 X 2840
EI30 Isolierglas CF 30 Iso? >28 1280 x 2840
Tiir-2 2820 x 2988 EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 =17 1280 X 2400
Durchgangslichte EI30 Isolierglas SF 30 Iso? 229 1280 X 2793
CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1280 X 2840
EI30 Isolierglas CF 30 Iso? =28 1280 X 2840
Wand B x 4500 EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 217 1390 X 2400
Gesamt-ElementmaBe EI30 Isolierglas SF 30 Iso? 229 1400 X 2793
SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 217 2400 X 1390
EI30 Isolierglas SF 30 Iso? >29 2430 X 1400
CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1400 X 3000
EI30 Isolierglas CF 30 Iso? >28 1400 X 3000
CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 2430 X 1400
EI30 Isolierglas CF 30 Iso? 228 2430 X 1400
Nurglas-Wand EI30 CONTRAFLAM STRUCTURE 30 EI30 mono CFS 30’ 223 1500 X 3000
228 1800 X 3500
EI30 Isolierglas CFS 30 Iso > 41 1250 X 3000
ADS 80 FR60 EI60 Tir-1 1400 x 2488 EI60 CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 225 1280 x 2340
isolierte Konstruktion Durchgangslichte EI60 Isolierglas CF 60 Iso? =37 1280 X 2340
Tar-2 2820 x 2488 El60 CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 225 1280 X 2340
Durchgangslichte EI60 Isolierglas CF 60 Iso? 237 1280 X 2340
Wand B x 4000 El60 CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 225 1400 X 2500
Gesamt-ElementmaBe EI60 Isolierglas CF 60 Iso? 237 1400 X 2500
EI60 mono CF 60 225 2500 X 1400
EI60 Isolierglas CF 60 Iso? =37 2500 X 1400
Nurglas-Wand EI60 CONTRAFLAM STRUCTURE 60 EI60 mono CFS 60 > 31 1500 X 2500
=37 1800 X 2500
Firestop T90/F90 Tir-1 1407 x 2493 EI90 CONTRAFLAM 90-4 EI90 mono CF90-4' 240 1196 x 2300
Durchgangslichte EI90 Isolierglas CF90-4 Iso? 256 1200 X 2300
isolierte Konstruktion Tar-2 2648 x 2493 EI90 CONTRAFLAM 90-4 EI90 mono CF90-4' 240 1196 X 2300
Durchgangslichte EI90 Isolierglas CF90-4 Iso? 256 1200 X 2300
Trennwand B x 4500 EI90 CONTRAFLAM 90-4 EI90 mono CF90-4' 240 1500  x 2500
Gesamt-ElementmaBe 2300 X 1300
EI90 Isolierglas CF90-4 Iso? > 56 1500 X 2486

VETROTECH Saint-Gobain Central & Eastern Europe a Branch of Vetrotech SG International

Siegfried-Marcus-StraBe 1, 4400 Steyr, Tel. 07252 / 909090, Fax 07252 / 909099, infoVSGC.vetrotech@saint-gobain.com

www.vetrotech.at



SCHUCO

Aluminiumsysteme

" Varianten mit VSG méglich

Anlage 1.2

14.01.2015

2 bei Isolierglasern die max. Elementdicken It. Katalog Systemhersteller beachten!
Bei allen Glasern sind die Produktionstoleranzen zu beriicksichtigen!
(Glasaufbauten dirfen gemas statischem Erfordernis dicker ausfiihrt werden!

C€

velrotech

SAINT-GOBAIN

SYSTEM Art Elemg:'lat;irrg;::[mm] Kiasse G‘Zi;gg;sfliT VE;TL'ZOS'TSEH Detallierte AGr“?f;“efba“‘e” [mm] Glasmaf
AWS 60 E30 / EW30 Fliigel nach BI/FI-Kombination Hinweis: | E30/EW30 [CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 213 1322 x 1822
AWS 70 E30/ EW30 Griff abnehmbar oder absperrbar EW30 Isolierglas CF-LITE Iso? 225 1322 x 1822
AWS 75 E30 / EW30 SWISSFLAM LITE 30 EW30 mono SF-LITE 30 214 1322 x 1822
AWS 75BS E30/ EW30 EW30 Isolierglas SF-LITE Iso? 226 1322 x 1822
Fixfeld nach Bl-Breite E30/EW30 [CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 >13 1320 x 1922
EW30 Isolierglas CF-LITE 30 Iso? 225 1320 X 1922
SWISSFLAM LITE 30 EW30 mono SF-LITE 30 >14 1320 x 1922
EW30 Isolierglas SF-LITE Iso? =26 1320 X 1922
AWS 60 EI30 Fliigel nach BI/FI-Kombination Hinweis: EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1322 x 1822
AWS 70 EI30 Griff abnehmbar oder absperrbar EI30 Isolierglas CF 30 Iso? 228 1322 x 1822
AWS 75 EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 217 1322 x 1822
AWS 75BS EI30 EI30 Isolierglas SF 30 Iso 229 1322 x 1822
Fixfeld nach Bl-Breite EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1320 x 1922
EI30 Isolierglas CF 30 Iso? 228 1320 X 1922
SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 >17 1320 x 1922
EI30 Isolierglas SF 30 Iso =29 1320 X 1922
AWS 60/70 FR30 E30 / EW30 Fliigel nach BI/FI-Kombination Hinweis: | E30/EW30 |CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 213 1158 x 1758
Schiico integ. FensterschlieBer EW30 Isolierglas CFLITE Iso? >25 1158 x 1758
SWISSFLAM LITE 30 EW30 mono SF-LITE 30 214 1158  x 1758
EW30 Isolierglas SF-LITE Iso? >26 1158 X 1758
EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1158 x 1758
EI30 Isolierglas CF 30 Iso? 228 1158 X 1758
SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 217 1158 x 1758
EI30 Isolierglas SF 30 Iso =29 1158 X 1758
AWS 75 EI60 Fliigel nach BI/FI-Kombination Hinweis: EI60 CONTRAFLAM 60-3 EI60 Isolierglas CF60-3 Iso 245 1106 x 1794

Griff abnehmbar oder absperrbar

Fixfeld nach Bl-Breite EI60 CONTRAFLAM 60-3 EI60 Isolierglas CF60-3 Iso > 45 1228  x 1916

VETROTECH Saint-Gobain Central & Eastern Europe a Branch of Vetrotech SG International

Siegfried-Marcus-StraBe 1, 4400 Steyr, Tel. 07252 / 909090, Fax 07252 / 909099, infoVSGC.vetrotech@saint-gobain.com

www.vetrotech.at



SCHUCO

Aluminiumsysteme

" Varianten mit VSG méglich

Anlage 1.3

14.01.2015

2 bei Isolierglasern die max. Elementdicken It. Katalog Systemhersteller beachten!
Bei allen Glasern sind die Produktionstoleranzen zu beriicksichtigen!
(Glasaufbauten dirfen gemas statischem Erfordernis dicker ausfiihrt werden!

C€

velrotech

SAINT-GOBAIN

SYSTEM Art Elemz:'lat;irrg;::[mm] Klasse GLASPRODUKT VE;E\OSEEH e oA [mm] Glasman

Fw 50*BF, FW 60*BF Fassade 1324 x 2624 E30 SWISSFLAM LITE 30 EW30 mono SF-LITE 30 214 1300 x 2600

RastermaB EW30 Isolierglas SF-LITE Iso? 226 1300 X 2600

max. ElementgréBe = RastermaB! CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 =13 1300 x 2600

Werte fir FW50+BF angegeben 1524 x 3024 EW30 Isolierglas CF-LITE Iso? 225 1500  x 3000

2224 x 1524 EW30 loslierglas CF-LITE Iso? 225 2200 X 1500

Fassade 1424 x 2424 EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 =17 1390 X 2400

RastermaB EI30 Isolierglas SF 30 Iso? 229 1390 X 2400

CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1300 X 2400

EI30 Isolierglas CF 30 Iso? 228 1500 X 3000

EI30 Isolierglas CF 30 Iso? 228 2200 X 1500

Dachneigungen < 45° nur in FW60'BF Dach 1250 x 2300 E30/ EW30 |CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE schrag 220 1230 X 2280

Werte flir FW60+Bf angegeben RastermaB EW30 Isolierglas CF-LITE Iso? schrag 235 1230 x 2280

EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 mono schrag 223 1230 X 2280

EI30 Isolierglas CF 30 Iso? 240 1230 X 2280

Fw 50*, FW 60* EI30 Fassade 1434 x 2954 E30/EW30 [SWISSFLAM LITE 30 EW30 mono SF-LITE 30 214 1410 x 2930

RastermaB E30 / EW30 EW30 Isolierglas SF-LITE Iso? 228 1410 X 2930

CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 213 1410 X 2930

max. ElementgréBe = RastermaB! EW30 Isolierglas CF-LITE Is0? 227 1410  x 2930

Werte angegeben fiir FW50* 1414 x 2424 EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 217 1390 X 2400

RastermaB EI30 EI30 Isolierglas SF 30 Iso? 229 1390 X 2400

1434 x 2954 EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1410 X 2930

RastermaB EI30 EI30 Isolierglas CF 30 Iso? 228 1410 X 2930

1326 x 2624 E60 CONTRAFLAM LITE 30 EWB60 Isolierglas CFL 30 Iso >34 1302 X 2600

2224 x 1200 EW6O0 Isolierglas CFL 30 Iso >34 2200 X 1400

RastermaB E60 SWISSFLAM LITE 30 EW60 Isolierglas SFL 30 Iso > 34 2200 X 1176

FWw 50*, FW 60* EI60 Fassade 1326 x 2940 EI60 CONTRAFLAM 60-3 EI60 Isolierglas CF60-3 Iso? 245 1302  x 2916
RastermaB

max. ElementgroBe = RasgtermaB 1614 x 1424 EI60 Isolierglas CF60-3 Iso? 245 1590 X 1400
Werte angegeben fir FW50* RastermalB

FW 50" BF FR60 Fassade 1350 x 2650 EI60 CONTRAFLAM 60 EI60 Isolierglas CF60 25 1330 X 2630

RastermaB CF60 Iso? 247 1330 X 2630

FW 50* SG Vario SG-Fassade E30 / EW30 / [CONTRAFLAM LITE 30 EWS30 Isolierglas CF-LITE 30 Iso? 41 1410 x 2930

EI30 241 2840 X 890

AOC 50/60 ST EI30 Fassade 1470 x 3000 EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 Isolierglas CF30 Iso? 234 1446 x 2976
RastermaB

max. ElementgréBe = RastermalB 2940 x 870 >34 2916 X 846
max. Hohe bei H=400mm bei Tirkombinationen Rastermal

AOC 50/60 ST DACH EI30 Dach 1274 x 2524 EI30 CONTRAFLAM 30 horizontal EI30 3-fach Isolierglas CF30 Iso? 259 1250 x 2500
Dachneigung 0-75° RastermaB

[Sparren < 4000 (nach stat. Erforderniss)
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Anlage 2.1

o : -
;JtAth StEN a :J/eainlzr;}ieer:grlné;ts;/rsnedirenomgzlx;(c.hElementdicken It. Katalog Systemhersteller beachten! 28.03.2014 c € VE t r a t e c h
ansysieme bt ahen Oisernsind e Proc Klonsclranzen 2u berbekaentgen! SAINT-GOBAIN
Glasaufbauten diirfen geman statischem Erfordernis dicker ausfiihrt werden!
SYSTEM Art Elem;i:;ir?;f:[mm] Klasse GXE;?&;E?JFILT VEG-II-.RA%-'II-')E/EH Detailgr?;/(g:;al:si%l;auten [mm] ) Glasmari"=° A :?x.
ECONOMY 50 Tir-1 1300 x 2500 E30/EW30 |[PYROSWISS E30 mono PY 5 5 1000  x 1500
Durchgangslichte PY 6 6 1300 X 2300
PY 8 8 1416 x 2700
E30 laminiert PY VSG 55.2 1 1200 X 2200
PY VSG 66.2 13 1200 X 2200
E30 Isolierglas PY >6/SZR/PY >6' 220 1200 x 2200
PY >8/SZR/PY >6' 222 1200 x 2200
VETROFLAM 30 EW 30 mono VF>6 6 1100 X 2413
EW 30 laminiert VF VSG 66.4 13 1000 x 2300
EW 30 Isolierglas VF >6/SZR/VF > 62 =20 1400 X 2700
SWISSFLAM LITE 30 EW30 mono SF-LITE > 14 14 1226 x 2423
EW30 Isolierglas SF-LITE Iso0? =26 1226 X 2423
CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE > 13 13 1226 x 2423
EW30 Isolierglas CF-LITE Iso? 225 1226 X 2423
Tir-2 2600 x 2500 E30/EW30 |[PYROSWISS E30 mono PY 5 5 1000  x 1500
Durchgangslichte PY 6 6 1300 X 2300
PY 8 8 1416 x 2700
E30 laminiert PY VSG 55.2 1 1200 X 2200
PY VSG 66.2 13 1200 X 2200
E30 Isolierglas PY >6/SZR/PY >6' 220 1200 x 2200
PY >8/SZR/PY > 6' 222 1200 x 2200
VETROFLAM 30 EW 30 mono VF>6 6 1100 x 2413
EW 30 laminiert VF VSG 66.4 13 1000 x 2300
EW 30 Isolierglas VF >6/SZR/VF > 62 =20 1400 X 2700
SWISSFLAM LITE 30 EW30 mono SF-LITE > 14 14 1226 x 2423
EW30 Isolierglas SF-LITE Iso0? =26 1226 X 2423
CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE > 13 13 1226 x 2423
EW30 Isolierglas CF-LITE Iso? 225 1226 X 2423
Wand B x 3500 E30/EW30 |[PYROSWISS E30 mono PY 5 5 1000  x 1500
1200 x 2400 PY 6 6 1300 x 2300
PY 6 (nur mit Flexlit moglich) 6 <1680° x <3600° <5
PY 8 8 1416 X 2700
PY 10 10 2000 x 2800
E30 laminiert PY VSG 55.2 1 1126 X 2200
PY VSG 66.2 13 1300 x 2600
PY VSG 88.2 17 1500 x 2900
E30 Isolierglas PY>6/SZR/PY > 6' =20 1200 x 2200
PY >8/SZR/PY > 6' 222 1200 x 2200
VETROFLAM 30 EW 30 mono VF>6 6 1100 X 2413
EW 30 Isolierglas VF VSG 66.4 =20 1400 X 2700
EW 30 laminiert VF >6/SZR/VF > 62 13 1000 x 2300
SWISSFLAM LITE 30 EW30 mono SF-LITE > 14 14 1226 x 2410
EW30 Isolierglas SF-LITE Iso0? =26 1226 X 2410
CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE > 13 213 2300 x 3800
EW30 Isolierglas CF-LITE Is0? 225 2300 X 3800
Nurglas-Wand E30/EW30 |CONTRAFLAM STRUCTURE LITE 30 EW30 mono CFS-LITE 30' =20 <1650° x <3000° <4,163
E60 / EW60 |CONTRAFLAM STRUCTURE LITE 60 EW60 mono CFS-LITE 60’ 2 20 <1650° x <3000° < 4,163
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Anlage 2.2

o : -
;JtAth StEN a :J/eainlzr;}ieer:grlné;ts;/rsnedirenomgzlx;(c.hElementdicken It. Katalog Systemhersteller beachten! 28.03.2014 c € VE t r a t e c h
ansysieme bt ahen Oisernsind e Proc Klonsclranzen 2u berbekaentgen! SAINT-GOBAIN
Glasaufbauten diirfen geman statischem Erfordernis dicker ausfiihrt werden!

SYSTEM Art Elem;i:;ir?;f:[mm] Klasse GXE;?&;E?JFILT VEG-II-.RA%-'II-')E/EH Detailgr?;/(g:;al:si%l;auten [mm] ) Glasmari"=° A :?x.
ECONOMY 60 Tir-1 1500 x 3000 E30/EW30 |[PYROSWISS E30 mono PY 5 5 1000  x 1500
ECONOMY 60 Edelstahl* 1500 x 2500* PY 6 6 1300 x 2300

Durchgangslichte PY 8' 8 1416 X 2700
E30 laminiert PY VSG 55.2 1 1200 X 2200
PY VSG 66.2 13 1200 X 2200
E30 Isolierglas PY >6/SZR/PY > 6' =20 1200 X 2200
PY >8/SZR/PY > 6' 222 1200 x 2200
VETROFLAM 30 EW 30 mono VF > 6' 6 1100 x 2403
EW 30 laminiert VF VSG 66.4 13 1100 X 2403
EW 30 Isolierglas VF >6/SZR/VF > 62 =20 1400 X 2700
SWISSFLAM LITE 30 EW30 mono SF-LITE > 14 214 1426 x 2913
EW30 Isolierglas SF-LITE Iso0? =26 1426 X 2913
CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE > 13 213 1426 x 2913
EW30 Isolierglas CF-LITE Iso? 225 1426 X 2913
Tir-2 2830 x 2860 E30/EW30 |[PYROSWISS E30 mono PY 5 5 1000  x 1500
Durchgangslichte PY 6 6 1300 X 2300
PY 8 8 1416 x 2700
E30 laminiert PY VSG 55.2 1 1200 X 2200
PY VSG 66.2 13 1200 X 2200
E30 Isolierglas PY >6/SZR/PY > 6' =20 1200 X 2200
PY >8/SZR/PY > 6' 222 1200 x 2200
VETROFLAM 30 EW 30 mono VF>6 6 1100 x 2403
EW 30 laminiert VF VSG 66.4 13 1100 X 2403
EW 30 Isolierglas VF >6/SZR/VF > 62 =20 1400 X 2700
SWISSFLAM LITE 30 EW30 mono SF-LITE > 14 214 1426 x 2913
EW30 Isolierglas SF-LITE Iso0? =26 1426 X 2913
CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE > 13 213 1426 x 2913
EW30 Isolierglas CF-LITE Iso? 225 1426 X 2913
Wand B x 4200 E30/EW30 |[PYROSWISS E30 mono PY 5 5 1000  x 1500
PY 6 6 1200 x 2300

PY 6 (nur mit Flexlit moglich) 6 <1680° x <3600° <5
PY 8 8 1416 x 2700
PY 10 10 2000 x 2800
E30 laminiert PY 5 VSG 55.2 1 1131 X 2200
PY 6 VSG 66.2 13 1300 x 2600
PY 8 VSG 88.2 17 1500 x 2900
E30 Isolierglas PY >6/SZR/PY > 6' =20 1200 X 2200
PY >8/SZR/PY > 6' 222 1200 x 2200
VETROFLAM 30 EW 30 mono VF>6 6 1100 x 2403
EW 30 Isolierglas VF VSG 66.4 =20 1100 X 2403
EW 30 laminiert VF >6/SZR/VF > 62 220 1400 x 2700
SWISSFLAM LITE 30 EW30 mono SF-LITE > 14 214 1310 x 2410
EW30 Isolierglas SF-LITE Iso0? =26 1228 X 2676
CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE > 13 213 2300 x 3800
EW30 Isolierglas CF-LITE Iso? 225 2300 X 3800

Nurglas-Wand E30/EW30 |CONTRAFLAM STRUCTURE LITE 30 EW30 mono CFS-LITE 30’ 220 <1650° x <3000° <4,163
E60 / EW60 |CONTRAFLAM STRUCTURE LITE 60 EW60 mono CFS-LITE 60’ 220 <1650 x <3000 < 4,163
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Anlage 2.3

- : -
;JtAth StEN a :J/eainlzr;}ieer:grlné;ts;/rsnedirenomgell;(c,hElementdicken It. Katalog Systemhersteller beachten! 28.03.2014 c € VE t r a t e c h
ansysieme Bt allen Gisen snd ie Procklonsiolranzen zu bericksichigent SAINT-GOBAIN
Glasaufbauten diirfen geman statischem Erfordernis dicker ausfiihrt werden!
SYSTEM Art Elem;i:;ir?;f:[mm] Klasse GXE;?&;E?JFILT VEG-II-.RA%-'II-')E/EH Detailgr?;/(g:;al:si%l;auten [mm] ) Glasmari"=° A ::lx.

JANISOL 2 Tar-1 1500 x 3000 EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 17 1390  x 2400
JANISOL 2 Edelstahl* 1500 x 2500 EI30 Isolierglas SF 30 Iso? 229 1390  x 2400
CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 16 1409 x 2913
EI30 Isolierglas CF 30 Iso? =28 1409 X 2913
Tar-2 3000 x 3000 EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 17 1390 X 2400
3000 x 2500* EI30 Isolierglas SF 30 Iso? =29 1390 X 2400
CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 16 1409 x 2913
EI30 Isolierglas CF 30 Iso? =28 1409 X 2913
Wand B x 4000 EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 17 1390 X 2400
1500x3000 EI30 Isolierglas SF 30 Iso? 31 1390 X 2400
1500x2500* CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 1500 X 3000
1800 X 3500
22 2300 X 3800
EI30 Isolierglas CF 30 Iso? 30 1500 X 3000
32 1800 X 3500
36 2300 X 3800
Nurglas-Wand EI30 CONTRAFLAM STRUCTURE 30 EI30 mono CFsS 30' 23 1500 x 3000
28 1800 X 3500
JANISOL C4 Tiir-1 EI60 CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 25 902 x 2364
EI60 Isolierglas CF 60 Iso? 37 902 X 2364
Tir-2 EI60 CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 25 902 X 2364
EI60 Isolierglas CF 60 Iso? 37 902 X 2364
Wand EI60 CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 25 1400 x 2855
EI60 Isolierglas CF 60 Iso? =37 902 X 2364
Nurglas-Wand EI60 CONTRAFLAM STRUCTURE 60 EI60 mono CFS 60’ 231 1300 x 2700
JANISOL C4 Tiir-1 EI90 CONTRAFLAM 90-4 EI90 mono CF90-4 240 1100 x 2500
EI90 Isolierglas CF90-4 Iso? > 52 1100 X 2500
eine Sonderbeurteilung ist fiir Tiir-2 EI90 CONTRAFLAM 90-4 EI90 mono CF90-4 240 1100 x 2500
Isolierverglasungen notwendig! EI90 Isolierglas CF90-4 Iso? 252 1100 x 2500
Wand EI90 CONTRAFLAM 90-4 EI90 mono CF90-4 240 1500  x 2500
>43 1500 X 3000
EI90 Isolierglas CF90-4 Iso? =49 1500 X 2500
> 52 1500 X 3000
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JANSEN

" Varianten mit VSG méglich

Anlage 2.4

velrotech

Stahl t 2 bei Isolierglasern die max. Elementdicken It. Katalog Systemhersteller beachten! 28.03.2014 c €
ansysieme bt ahen Oisernsind e Proc Klonsclranzen 2u berbekaentgen! SAINT-GOBAIN
Glasaufbauten diirfen geman statischem Erfordernis dicker ausfiihrt werden!
SYSTEM Art Elem;i:;ir?;f:[mm] Klasse GXE;?&;E?JFILT VEG-II-.RA%-'II-')E/EH Detailgr?;/(g:;al:si%l;auten [mm] ) Glasmari"=° A :?x.
VISS TV Trennwand B x 5000 E30 PYROSWISS E 30 mono PY 6’ 6 1300 x 2300
1450 x 2450 PY 8’ 1420 x 2420
E30 Isolierglas PY >6/SZR/PY >6' 20 1195 x 2200
PY >8/SZR/PY > 6' 222 1200 X 2200
VETROFLAM 30 EW 30 mono VF > 6' 1100 x 2420
EW 30 Isolierglas VF >6/SZR/VF > 62 =20 1100 X 2420
SWISSFLAM LITE 30 EW30 mono SF-LITE 14 1430 x 2430
EW30 Isolierglas SF-LITE Iso0? =26 1430 X 2430
CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 13 1630 x 2940
EW30 Isolierglas CF-LITE Iso? 225 1630 X 2940
E60 PYROSWISS EXTRA E60 mono PYE 6 1350 x 2300
CONTRAFLAM LITE 60 EW6O0 Isolierglas CF-LITE Iso0? =36 1420 X 2420
VISS TV Trennwand B x 5000 EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 16 1500 x 3000
1450 x 2450 EI30 Isolierglas CF 30 Iso? 28 1500 X 3000
EI60 CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 25 1500 x 3000
EI60 Isolierglas CF 60 Iso? 37 1500 X 3000
VISS TV Dach & Schrig E30 PYROSWISS E30 Isolierglas schrag PY 6/SZR/VSG > 44.2 23 1100 x 2200
Verglasungen PY 8/SZR/VSG > 44.2 25 1200 x 2200
EW30 VETROFLAM 30 EW30 Isolierglas VF 6/SZR/VSG > 44.2 =32 1100 X 2100
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FORSTER

Stahlsysteme

" Varianten mit VSG moglich
> bei Isolierglasern die max. Elementdicken It. Katalog Systemhersteller beachten!
> es missen alle drei Kriterien erfillt werden Breite Hohe Fléche!

Bei allen Glasern sind die Produktionstoleranzen zu berticksichtigen!
(Glasaufbauten diirfen geméaB statischem Erfordernis dicker ausfiihrt werden!

Anlage 3.1

27.02.2013

C€

velrotech

SAINT-GOBAIN

SYSTEM Art Eleg:gn:gtrzne Klasse GziggggiﬁlT VZTLF:\%TT%H Dem"%%?r%:s;;g:a“te" GI[mm] GlasmaB A e
PRESTO Tiir-1 E30 PYROSWISS E30 mono PY 6 6 1300 x 2560
PY 8 8 1300 X 2560
PY 10 10 1300 X 2560
E30 laminiert PY VSG 66.2 13 1300 X 2560
Tar-2 E30 PYROSWISS E30 mono PY 6 6 1300 x 2560
PY 8 8 1300 X 2560
PY 10 10 1300 X 2560
E30 laminiert PY VSG 66.2 13 1300 X 2560
Wand E30 PYROSWISS E30 mono PY 6 6 1300 x 2560
2560 X 1300
PY 8 8 1300 X 2560
2560 X 1300
PY 10 10 1300 X 2560
2560 X 1300
E30 laminiert PY VSG 66.2 13 1300 X 2560
2560 X 1300
FUEGO LIGHT EI30 Tiir-1 1450 x 3000 EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 =1 1300  x 2400
RahmenauBenmaB EI30 Isolierglas SF 30 Iso? =29 1300 X 2400
CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 21 1300 X 2400
EI30 Isolierglas CF 30 Is0? 228 1300 X 2400
Tir-2 2800 x 3000 EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 21 1300 X 2400
RahmenauBenmaf EI30 Isolierglas SF 30 Iso? =29 1300 X 2400
CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 21 1300 X 2400
EI30 Isolierglas CF 30 Is0? 228 1300 X 2400
Wand B x 4500 EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 217 1300 X 2400
RahmenauBenmaB 2400 X 1300
EI30 Isolierglas SF 30 Iso? > 29 1300 X 2400
2400 X 1300
CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1300 X 2400
2400 1300
EI30 Isolierglas CF 30 Is0? 228 1300 X 2400
2400 X 1300
Nurglas-Wand B x 3000 EI30 CONTRAFLAM STRUCTURE 30 EI30 mono CFS 30’ 223 1500 x 3000
EI30 mono CFS 30' 228 1800 X 3500
FUEGO LIGHT T60 / F60 Tiir-1 1350 x 2720 El60 CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 =25 1500  x_ 2500
FliigelmaB 1290 X 3000
EI60 Isolierglas CF 60 Iso? > 37 1470 X 2470
Tir-2 2800 x 2720 EI60 CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 > 25 1500  x 2500
FligelmaB 1290 X 3000
EI60 Isolierglas CF 60 Iso? > 37 1470 X 2470
Wand B x 4000 EI60 CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 > 25 1500 x 2500
RahmenauBenmali 1290 X 3000
E160 Isolierglas CF 60 Iso? > 37 1470 X 2470
THERMFIX VARIO Wand B x 3960 EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 >16 1500 x 3000
Pfosten-Riegel Konstruktion RahmenauBenmaB EI30 Isolierglas CF 30 Iso0? =28 1500 X 3000
EI60 CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 >25 1500 x 3000
EI60 Isolierglas CF 60 Iso? > 37 1500 X 3000
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REYNAERS

Aluminiumsysteme

* Varianten mit VSG méglich

Anlage 4.1

29.08.2016

** bei Isolierglasern die max. Elementdicken It. Katalog Systemhersteller beachten!
Bei allen Glasern sind die Produktionstoleranzen zu beriicksichtigen!
Glasaufbauten dirfen geméaR statischem Erfordernis dicker ausfiihrt werden!

C€

velrotech

SAINT-GOBAIN

Glasaufbau

gepriifte VETROTECH VETROTECH o Glasdicke zugelassene

SYSTEM At ElementgroRe Klasse GLASPRODUKT GLASTYp betalierte f;?f:g“efb"‘”'e" [mm] GlasgroRe
CS 77 FP Tur-1 EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF30* >16 1137 x 2584
EI30 Isolierglas CF30 Iso** 28 1137 X 2584
Bei den Isolierglasern kann wahlweise Tir-2 EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF30* >16 1137 x 2584
eine Variante mit 2-fach oder 3-fach EI30 Isolierglas CF30 Iso** 28 1137 X 2584
Verglasungen gewahlt werden. Trennwand EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF30* 16 1500 x 3000
EI30 mono CF30* 218 1800 X 3200
EI30 mono CF30* 222 1950 X 3200
EI30 Isolierglas CF30 Iso** =28 1500 X 3000
EI30 Isolierglas CF30 Iso** 232 1800 X 3200
EI30 Isolierglas CF30 Iso** > 38 2145 X 3520
Nurglas-Wand EI30 CONTRAFLAM STRUCTURE 30 EI30 mono CFS 30" 223 1500  x 3000
REYNAERS CW 50 FP Fassade 4500 x 4000 E30/EW30 |SWISSFLAM LITE 30 EW30 mono SF-LITE 30 =14 1400 X 2100
Pfosten-Riegel Konstruktion RahmenauBenmafd EW30 Isolierglas SF-LITE 30 Iso** = 26 1400 X 2100
CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 213 1400 X 2100
EW30 Isolierglas CF-LITE 30 Iso** 25 1400 X 2100
EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 217 1400 X 2300
EI30 Isolierglas SF 30 Iso** 29 1400 X 2300
CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 16 1400 X 2300
EI30 Isolierglas CF 30 Iso** >28 1400 X 2300
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HUECK + RICHTER

Aluminiumsysteme

Anlage 5.1

[ Varianten mit VSG méglich 14.07.2011
** bei Isolierglasern die max. Elementdicken It. Katalog Systemhersteller beachten!
Bei allen Gl&sern sind die Produktionstoleranzen zu beriicksichtigen!
Glasaufbauten durfen geméan statischem Erfordernis dicker ausfihrt werden!

C€

velrotech

SAINT-GOBAIN

Glasaufbau (mm)

SYSTEM Art ElementgréBen Klasse G‘Ifi;gg;fﬂq VEGI_F;%TT‘E:H petaere /?L?f;u;baulen N[me] “ol a; ordte
LAVA 65 Tiir-1 E30/EW30 |CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 1222 x 2341
Durchgangslichte: Tir-2 E30/EW30 |CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 1113 x 2341
Tuar-1: 1350 x 2500 Wand E30/EW30 |CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 z 1222 x 2341
Tar-2: 2500 x 2500 2341 x 1222
LAVA 77 Tiir-1 1592 x 3071 EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1586  x 3000
EI30 Isolierglas CF 30 Iso** 228 1586 x 3000
Tiir-2 2992 x 3071 EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1586  x 3000
EI30 Isolierglas CF 30 Iso** 228 1586 x 3000
Wand B x 5000 EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1586 x 3000
3000 x 1586
EI30 Isolierglas CF 30 Iso** 228 1586 X 3000
3000 x 1586
LAVA 77 Tar-1 EI60 CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 25 1284 x 2317
EI60 Isolierglas CF 60 Iso** =37 1284 X 2317
Tiir-2 EI60 CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 25 1284  x 2317
EI60 Isolierglas CF 60 Iso** > 37 1284 X 2317
Wand EI60 CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 25 1250  x 2550
E|60 Isolierglas CF 60 Iso** > 37 1250 X 2550

VETROTECH Saint-Gobain Central & Eastern Europe a Branch of Vetrotech SG International

Siegfried-Marcus-StraBe 1, 4400 Steyr, Tel. 07252 / 909090, Fax 07252 / 909099, infoVSGC.vetrotech@saint-gobain.com

www.vetrotech.at




o o Anlage 6.1
VOESTALPINE | varanen mvsamagien 2605014 C€ vVerrorec
bei Isolierglasern die max. Elementdicken It. Katalog Systemhersteller beac! !
Stahlsteme s oo s Pritonaneen st oo SAINT-GOBAIN
(Glasaufbauten diirfen gemaB statischem Erfordernis dicker ausfihrt werden!
e aoTec, vermoreor e
auf Anfrage m
VA-FORM E30 Tiir-1 1210 x 2420 E30/EW30 |[PYROSWISS E30 mono PY26' >6 1000 x 1960
E30 laminiert PY VSG 55.2 11 1000 x 1960
bei Pyroswiss sind +21% in der Fldche zulédssig, E30 Isolierglas PY>6/SZR/PY>6' 220 1000 x 1960
jedoch max. +20% in Hohe bzw. Breite SWISSFLAM LITE EW30 mono SF-LITE 30 214 1235 x 2387
EW30 Isolierglas SF-LITE Iso? =26 1235 x 2387
bei Contraflam sind +21% in der Fldche zuldssig, CONTRAFLAM LITE EW30 mono CF-LITE 30 213 1235 x 2387
jedoch max. +20% in Hohe bzw. Breite EW30 Isolierglas CF-LITE 30 Iso? =25 1235 x 2387
ausgenommen Nurglas-Wand Tar-2 2620 x 2620 E30/EW30 |PYROSWISS E30 mono PY26' 26 1000 x 1960
Durchgangslichte E30 laminiert PY VSG 55.2 1 1000 x 1960
bei Swissflam sind +21% in der Fldche zuldssig, E30 Isolierglas PY>6/SZR/PY>6' 220 1000 x 1960
jedoch max. +20% in Hohe bzw. Breite SWISSFLAM LITE EW30 mono SF-LITE 30 =14 1235 x 2387
EW30 Isolierglas SF-LITE 30 Iso? 226 1235 x 2387
CONTRAFLAM LITE EW30 mono CF-LITE 30 213 1235 x 2387
EW30 Isolierglas CF-LITE 30 Iso? 225 1235  x 2387
Wand 1300 x 2717 E30/EW30 [PYROSWISS E30 mono PY26' 26 1000 x 1960
E30 laminiert PY VSG 55.2 11 1000 x 1960
E30 Isolierglas PY>6/SZR/PY>6' 220 1000 x 1960
SWISSFLAM LITE EW30 mono SF-LITE 30 =14 1235 x 2387
EW30 Isolierglas SF-LITE 30 Iso? 226 1235 x 2387
CONTRAFLAM LITE EW30 mono CF-LITE 30 >13 1235 x 2387
EW30 Isolierglas CF-LITE 30 Iso? 213 1235 x 2387
Nurglas-Wand E30/EW30 |CONTRAFLAM STRUCTURE LITE 30 EW30 mono CFS-LITE 30' =20 <1650° x <3000° <4,16°
E60/ EW60 |CONTRAFLAM STRUCTURE LITE 60 EW60 mono CFS-LITE 60’ =20 <1650° x =3000° <4,16°
VA-FORM E60 Tir-1 1210 x 2420 E60/EW60 |CONTRAFLAM LITE 60 EW60 mono CF-LITE 30 214 1235 x 2387
EWBO0 Isolierglas CF-LITE 30 Iso? 226 1235 x 2387
bei Contraflam sind +21% in der Fldche zuléssig, Tar-2 2620 x 2620 CONTRAFLAM LITE 60 EW60 mono CF-LITE 30 =14 1235 x 2387
jedoch max. +20% in Hohe bzw. Breite EWGO0 Isolierglas CF-LITE 30 Iso? 226 1235 x 2387
Wand CONTRAFLAM LITE 60 EW60 mono CF-LITE 30 214 1235 x 2387
EWGO0 Isolierglas CF-LITE 30 Iso? 226 1235 x 2387
VA-FORM E60 Wand E60 PYROSWISS EXTRA E60 mono PYE 6 6 1400  x 3000
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o o Anlage 6.2
VOESTALPINE | varanen mvsamagien 2605014 C€ vVerrorec
Stahisteme B e |t ennestoor ST
Bei allen Glasern sind die Produktionstoleranzen zu berlicksichtigen! SAINT_GOBAIN
(Glasaufbauten diirfen gemaB statischem Erfordernis dicker ausfihrt werden!
e, amoreen, vermoreor o [t mtames
auf Anfrage m
VA-FIRE EI30 Tar-1 1210 x 2420 EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 217 1390 x 2400
DGL EI30 Isolierglas SF 30 Iso? 229 1288 x 2550
bei Contraflam sind +21% in der Fldche zuléssig, CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1288 x 2550
jedoch max. +20% in Hohe bzw. Breite EI30 Isolierglas CF 30 Iso? >28 1288 x 2550
Tar-2 2420 x 2420 EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 17 1390 x 2400
bei Swissflam ISO sind +20% DGL EI30 Isolierglas SF 30 Iso? >29 1288 x 2550
in der Fldche zuldssig CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1288 x 2550
jedoch max. 2092x2793mm EI30 Isolierglas CF 30 Iso? =28 1288 x 2550
Wand 1240 x 2485 EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 217 1390 x 2400
RahmenaussenmaB EI30 Isolierglas SF 30 Iso0? =29 1400 x 2793
Bx3200 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1400 x 2860
Sprossen: 1200 EI30 Isolierglas CF 30 Iso? =28 1400 x 2860
VA-FIRE EI60 Tiir-1 1397 x 2640 EI60 SWISSFLAM 60 EI60 mono SF 60 225 1288 x 2390
CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 225 1288 x 2390
Tir-2 2640 x 2640 EI60 SWISSFLAM 60 EI60 mono SF 60 225 1288 x 2390
CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 225 1288 x 2390
Wand 1324 x 2712 EI60 SWISSFLAM 60 EI60 mono SF 60 225 1498 x 2873
CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 225 1498 x 2873
Nurglas- EI60 CONTRAFLAM STRUCTURE 60 EI60 mono CFS 60" 231 1410  x 3240
VA-FIRE EI 90 Tiir-1 EI90 CONTRAFLAM 90 EI90 mono CF 90 > 36 1288 x 2390
Tir-2 EI90 CONTRAFLAM 90 EI90 mono CF 90 =36 1288  x 2390
Wand EI90 CONTRAFLAM 90 EI90 mono CF 90 > 36 1172 x 2200
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WICONA

Aluminiumsysteme

[ Varianten mit VSG méglich

Anlage 7.1

27.07.2016

** bei Isolierglasern die max. Elementdicken It. Katalog Systemhersteller beachten!
Bei allen Gl&sern sind die Produktionstoleranzen zu beriicksichtigen!
Glasaufbauten durfen geméan statischem Erfordernis dicker ausflhrt werden!

C€

velrotech

SAINT-GOBAIN

SYSTEM Art ElementgroBe [mm] Klasse GZ:;??;E)%T(T VEGTLF;%TT‘E:H Delailifa%sgrl:%:s:;g?;taulen N[m:n]' = GI; et
WICSTYLE 70NFP Tiir-1 E30/EW30 |CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CFL 30 =13 1200  x 2900
Tar-2 E30/EW30 |CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CFL 30 >13 1200 X 2900
Wand E30/EW30 |CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CFL 30 213 1200 X 2900
CFL 30 >13 2100 X 500
Nurglas-Wand E30/EW30 JCONTRAFLAM STRUCTURE LITE 30 EW30 mono CFSL 30 > 20 1200 X 2900
WICSTYLE 77FP Tar-1 siehe Angabe im Systemkatalog EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 mono 216" 1340 x 2830
EI30 Isolierglas CF 30 Iso > 28" 1340 X 2830
Tar-2 siehe Angabe im Systemkatalog EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 mono > 16* 1340 x 2830
EI30 Isolierglas CF 30 Iso > 28" 1340 X 2830
Trennwand B x 4000mm EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 mono 216* 1500  x 3000
3030 X 820
EI30 Isolierglas CF 30 Iso > 28** 1500 X 3000
3030 X 820
WICLINE 75FP Flagel im Mauerwerk EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 Isolierglas CF 30 Iso 232 1158 x 2158
1500 x 2500mm
in Fassade EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 Isolierglas CF 30 Iso =32 1006  x 1906
B x 3500mm
Trennwand B x 4000mm EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 Isolierglas CF 30 Iso > 32 1500  x 3000
WICTEC 50FP Pfosten-Riegel- EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 mono 217 1200 x 2000
Fassade 2000 x 1200
EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 mono 216 1500 X 2977
2426 X 1477
EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 Isolierglas CF 30 Iso > 41 1500 X 2977
2426 X 1477
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rp technik

profile systems

* Varianten mit VSG méglich

** bei Isolierglésern die max. Elementdicken It. Katalog Systemhersteller beachten!

Anlage 8.1

14.01.2015

Bei allen Glasern sind die Produktionstoleranzen zu beriicksichtigen!
Glasaufbauten diirfen gemaB statischem Erfordernis dicker ausfiihrt werden!

C€

velrotech

SAINT-GOBAIN

Glasaufbau

SYSTEM Art Klasse fo\;gg;gﬁ';.r VZ{‘:‘;:.?:):H Detailiearzlef Srl‘z;\rs:guefbauten al [m;]. al; smaB
RP-hermetic 55 N FP Tar-1 EW30 CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 mono 213 1340  x 2890
Tor-2 EW30 CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 mono 213" 1340 X 2890
Trennwand EW30 CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 mono 213" 1340 X 2890
2700 X 1400
RP-ISO-hermetic 70 FP Tar-1 EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 mono >16* 1150  x 2850
EI30 Isolierglas CF 30 Iso > 28** 1150 X 2850
Tar-2 EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 mono 216" 1150 X 2850
EI30 Isolierglas CF 30 Iso > 28** 1150 X 2850
Trennwand EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 mono = 16" 1400 X 3000
2800 X 1200
EI30 Isolierglas CF 30 Iso = 28** 1400 X 3000
2800 X 1200
RP-1ISO-hermetic 70 FP Tar-1 EI60 CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 mono > 25 1170 x 2700
EI60 Isolierglas CF 60 Iso > 48" 1170 X 2700
Tar-2 EI60 CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 mono > 25* 1170 X 2700
EI60 Isolierglas CF 60 Iso > 48" 1170 X 2700
Trennwand EI60 CONTRAFLAM 60 EI60 mono CF 60 mono = 25* 1200 X 2800
2560 X 1400
EI60 Isolierglas CF 60 Iso =48 1200 X 2800
2560 X 1400
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SAPA

* Varianten mit VSG moglich

Anlage 9.1

14.07.2011

C€

velrotech

Aluminiumsysteme e L Sl s SAINT-GOBAIN
Glasaufbauten diirfen gemaB statischem Erfordernis dicker ausfiihrt werden!
SECUR E30 / EW30 Tiir-1 1400 x 2850 E30/EW30 |CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 213 1233 X 2683
isolierte Konstruktion EW30 Isolierglas CF-LITE 30 Iso** 25 1233 X 2683
Tir-2 2765 x 2850 E30/EW30 |CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 213 1233 X 2683
EW?30 Isolierglas CF-LITE 30 Iso** 225 1233 X 2683
Wand B x 4000 E30/EW30 |CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 13 1400 X 2850
EW?30 Isolierglas CF-LITE 30 Iso** 25 1400 X 2850
EW30 mono CF-LITE 30 213 2600 X 1400
EW?30 Isolierglas CF-LITE 30 Iso** 225 2600 X 1400
Nurglas-Wand B x 3590 E30/EW30 |CONTRAFLAM STRUCTURE LITE 30 EW30 mono CFS-LITE 30* 20 1435 x 3450
EW30 mono CFS-LITE 30* 220 1581 X 3130
SECUR EI30 Tiir-1 1610 x 3000 EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 16 1443 X 2833
unisolierte Konstruktion EI30 Isolierglas CF 30 Iso** 230 1443 X 2833
Tiir-2 2765 x 3000 EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 16 1233 X 2833
EI30 Isolierglas CF 30 Iso** 230 1233 X 2833
Wand B x 4000 EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 16 1400 X 3000
EI30 Isolierglas CF 30 Iso** 230 1400 X 3000
EI30 mono CF 30 16 3000 X 1400
EI30 Isolierglas CF 30 Iso** 230 3000 X 1400
Nurglas-Wand B x 3590 EI30 CONTRAFLAM STRUCTURE 30 EI30 mono CF Structure 30 20 1435 x 3450
EI30 mono CF Structure 30 20 1581 X 3130
EI30 Isolierglas CFS 30 Iso** 41 1250 X 3000
SECUR E60 / EW60 Nurglas-Wand B x 3590 E60/EW60 |CONTRAFLAM STRUCTURE LITE 30 EW30 mono CFS-LITE 30* 20 1435 X 3450
EW30 mono CFS-LITE 30* =20 1581 x 3130
ELEGANCE 52 Fassade horzontaler Raster max. 3022 EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1500  x 3000
vertikaler Raster max. 2500 EI30 Isolierglas CF 30 Iso** > 28 1500 X 3000
ELEGANCE 52 Dach RastermaB max. E30/EW30 [CONTRAFLAMLITE 30 EWI30 mono CF-LITE 30 217 1050  x 2000
1072 x 2022 EW3O0 Isolierglas CF-LITE 30 Iso** 35 1050 X 2000
Dach RastermaB max. EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 221 1050  x 2000
1072 x 2022 EI30 Isolierglas CF 30 Iso** =39 1050 X 2000
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HEROAL

Anlage 10.1

velrotech

. 28.03.2014
Aluminiumsysteme . oo o I. Katal beachten!
6 e max. . Katal eachten! 3

Bei allen Glasern sind die F 2u ot SAINT-GOBAIN

diirfen gemaB Erfordernis dicker ausfiihrt werden!

N Glasaufbau i
gepriifte VETROTECH VETROTECH . Glasdicke
SYSTEM Art ElementgréBe Klasse GLASPRODUKT GLASTYP Detalll:rt: Sr::;\rs;uefbauten [mm] zugelassenes GlasmaB

HEROAL 025 Tir-1 E30/EW30 |CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 213 1276 x 2348
Tiir-2 E30/EW30 |CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 =13 1276  x 2348
Wand E30/EW30 |CONTRAFLAM LITE 30 EW30 mono CF-LITE 30 213 1400 x 2900
EW30 mono CF-LITE 30 =13 2534  x 878
HEROAL 082 Tar-1 EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 217 1296 x 2400
EI30 Isolierglas SF 30 Iso™ 229 1296 X 2400
CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 =16 1296 x 2853
EI30 Isolierglas CF 30 Iso** 228 1296 X 2853
Tir-2 EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 217 1296  x 2400
EI30 Isolierglas SF 30 Iso™ 229 1296 X 2400
CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 =16 1296 x 2853
EI30 Isolierglas CF 30 Iso** 228 1296 X 2853
Wand EI30 SWISSFLAM 30 EI30 mono SF 30 217 1390  x 2400
2400 x 1390
EI30 Isolierglas SF 30 Iso™ 229 1390 X 2400
2400  x 1390
CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 =16 1400 x 3000
3000 x 1000
EI30 Isolierglas CF 30 Iso** 228 1400 X 3000
3000 x 1000
Nurglas- EI30 CONTRAFLAM STRUCTURE 30 EW30 mono CFS 30" 223 1500 x 3000
trennwand > 28 1800 x 3500
HEROAL 180 BS Fassade EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 Isolierglas CF 30 Iso** 230 1477  x 2952
EI30 Isolierglas CF 30 Iso** > 30 2477  x 1427
HEROAL 065 BS Fensterfliigel 1140 x 1955 EW30 CONTRAFLAM LITE EW30 mono CF-LITE* >13 1026 x 1841
Flugelspitzenmass EW30 Isolierglas CF-LITE Iso** > 27 1026 X 1841
SWISSFLAM LITE EW30 mono SF-LITE* >13 1026 x 1841
EW30 Isolierglas SF-LITE Iso** >28 1026 X 1841
Festverglasung B x 3000 EW30 CONTRAFLAM LITE EW30 mono CF-LITE* >13 1116 x 1931
1931 X 1116
Gesamtmaf EW30 Isolierglas CF-LITE Iso** >27 1116 X 1931
1931 X 1116
SWISSFLAM LITE EW30 mono SF-LITE * > 14 1116 x 1931
1931 X 1116
EW30 Isolierglas SF-LITE Iso** >28 1116 x 1931
1931 X 1116
HEROAL 065 BS Fensterfliigel 1140 x 1955 EI30 CONTRAFLAM EI30 mono CF 30* >16 1026 x 1841
Flugelspitzenmass EI30 Isolierglas CF 30 Iso** > 31 1026 X 1841
SWISSFLAM EI30 mono SF 30 * >17 1026 X 1841
EI30 Isolierglas SF 30 Iso** >32 1026 X 1841
Festverglasung B x 3000 EI30 CONTRAFLAM EI30 mono CF 30* >16 1116 x 1931
1931 X 1116
GesamtmaB EI30 Isolierglas CF 30 Iso** > 31 1116 X 1931
1931 X 1116
SWISSFLAM EI30 mono SF 30* > 17 1116 x 1931
1931 X 1116
EI30 Isolierglas SF 30 Iso** >32 1116 x 1931
1931 X 1116
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Anlage 11.1

velrotech

Kawneer 27.07.2016 c €
Aluminiumsysteme SAINT-COBAIN
Systemhersteller beachten!
SYSTEM Art Klasse G\Iff\gsg(.;EDﬁHKT VZ.II-.FI:CS):EgH DetailiSr::sGalzlzﬁfT)auten GI?;::?ke zugelassenes GlasmaB
auf Anfrage
AA 720 Tir-1 EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1244 x 2792
EI30 Isolierglas CF 30 Iso*™ 226 1244 X 2792
Tar-2 EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1244 X 2792
EI30 Isolierglas CF 30 Iso*™ 226 1244 X 2792
Wand EI30 CONTRAFLAM 30 EI30 mono CF 30 216 1344 X 2984
2892 X 820
EI30 Isolierglas CF 30 Iso** 226 1344 X 2984
2892 X 820
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